
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 

 13.11.2023   Ing. Jaroslav Bednář 15.11.2023 

 

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro 

nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „KKN - výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy 

Vary” 

 

Dotaz č. 1: 

Zadavatel požaduje pro dieselagregát splnění emisních limitů:  

Emisní parametry (maximální hodnoty) 

NOx: <2600 mg/ Nm3 

CO: <550 mg/ Nm3 

HC: <40 mg/ Nm3 

PM: <40 mg/ Nm3 

 

Z jaké normy či vyhlášky vychází tyto konkrétní parametry? Pokud se budeme držet platné 

legislativy, tak žádná výše požadovaných hodnot (parametrů) není nikde v legislativě zmíněna. 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Legislativně jsou dány parametry stacionárních dieselagregátů. Tyto se na nás nevztahují (máme 

provoz do 300 hodin/rok), ale vzhledem k tomu, že zadavatel se staví k ekologii velmi zodpovědně, 

byly stanoveny parametry velmi benevolentní vzhledem k legislativě a také na základě vědomí, že 

těchto parametrů lze dosáhnout. 

 

Dotaz č. 2: 

Zadavatel požaduje dodávku automatického záskokového rozvaděče (ATS). Na jiném místě se ale 

hovoří o tom, že ATS má mít možnost zpětného připojení k síti. Rozvaděč ATS má tedy umožňovat 

zpětné fázování DA k síti? 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Ano, zadavatel požaduje bezvýpadkové zpětné připojení k síti, to znamená zpětné fázování. 

 

Dotaz č. 3: 

Jak máme rozumět požadavku, že nový DA, má být kompatibilní se stávajícím systémem záložního 

napájení celého areálu nemocnice (Caterpillar model 900F)? 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

V nemocnici Karlovy Vary je provozován zmíněný dieselagregát. Tento má nějaké řízení, zadavatel 

požaduje kompatibilitu řízení s tímto stávajícím dieselagregátem. 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Bednář 
                                                                                   vedoucí obchodního oddělení 

 

 

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM  

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
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