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o0 zkouSce pevnosti v tlaku betonu na valcovych vyvrtech z konstrukce
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Identifika&ni idaje:

Objednatel zkousky: Karlovarska krajska nemocnice a.s.
Bezrucova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 1
Stavba: RTO Nemocnice Cheb
Objekt - konstrukee: * vzorek 1 - pod stolem,podlaha - betonovy zaklad
Druh materislu: * C 20/25
Vyrobce: * -
Datum vyroby: * -
Druh a poéet zkusebnich t&les: 1 x vyvrt, o priméru 100 mm
Datum vrtani: 23.07.2024
Vzorky odebral: Ing. Zbyné&k Skoupil + Be. Luka Spanel
Télesa dodana do zkusebny dne: 23.07.2024
Popis a identifikace zkuSebnich téles:
T Vyska a primér
Oznaceni t€lesa: Druh a poloha vyztuze: dodaného t¢lesa: Odchylky:

h(mm) | d(mm)

1 1x vyztuz @ 30 mm, na spodni stran& vyvrtu 134 95 -

Charakteristiky zkousky:

Zkouska provedena dle: CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukeich -
Cist 1: Vyvrty - Odbér, vySeti‘eni a zkouSeni v tlaku
Datum zkousky: 26.07.2024
Zkousku provedl: Simona Csékova
VYSLEDEK ZKOUSKY:
Stav zkuSebnich vzorktl pfi zkou§eni:  ptirozené vlhké Stati betonu: x dni
Uprava povrchu tladenych ploch: . fezani, brouseni a koncovéani sirmou maltou z obou stran
i omér . " max.
o hmotnost | primér1 | pramér2 vyska , xlf)y§ka/ objemn. faeng dosazena Pevnost v
&islo vzorku upraveni . hmotnost plocha . tlaku
(kg) (mm) (mm) (mm) primér & 3 2 sila M
tlesa gm?) | (mm) (N) (Mpa)
1 1,481 94,9 94,8 93,5 1:1 2240 7066 321 454

Zhodnoceni: Priimérna krychelna pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 45,4 MPa.
ProhlaSeni: 1) Vysledky zkousek uvedené v tomto protokolu se vztahuji pouze ke zkouskam predmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
3) Laboratof neodpovidd za vysledek, pokud by mohl byt ovlivnén informaci poskytnutou objednatelem (v protokolu oznadena *).

Protokol schvalil: Ing. Zbyn&k Skoupil
V Praze dne: 26.07.2024 T

‘ X
Ing. Zbyn&K Skolipil
technicky vedouci pracovists

Rozdélovnik: 2 x Karlovarské krajska nemocnice a.s.
1x ZL QUALIFORM, a.s.
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o zkousce pevnosti v tlaku betonu na valcovych vyvrtech z konstrukce

Identifikaéni vidaje:

Objednatel zkousky: Karlovarska krajska nemocnice a.s.
BezruCova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 1

Stavba: RTO Nemocnice Cheb

Objekt - konstrukce: * vzorek 2 - pod gantry, podlaha - betonovy zaklad

Druh materialu: * C 20725

Vyrobcee: * -

Datum vyroby: * -

Druh a pocet zkusebnich t&les: 1 x vyvrt, o priméru 100 mm

Datum vrtani: 23.07.2024

Vzorky odebral: Ing. Zbyn&k Skoupil + Be. Luka Spanel

Télesa dodana do zku$ebny dne: 23.07.2024

Popis a identifikace zkuSebnich téles:

Vyska a prumér
Oznaceni télesa: Druh a poloha vyztuZe: dodaného télesa: Odchylky:
h (mm) d (mm)

1 bez vyztuZze 128 95 -

Charakteristiky zkousky:

Zkouska provedena dle: CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich -
Cist 1: Vyvrty - Odbér, vySeti‘eni a zkouSeni v tlaku
Datum zkougky: 26.07.2024
Zkousku provedl: Simona Csokova
VYSLEDEK ZKOUSKY:
Stav zkugebnich vzorki p#i zkouSeni:  piirozeng vihké Stafi betonu: x dni
Uprava povrchu tladenych ploch: fezani, brouSen{ a koncovani sirmou maltou z obou stran
" omér . _ max.
" hmotnost | pramér1 | primér 2 vyska , \I/)yéka/ objem. tlacnd dosazend Pevnost v
¢islo vzorku upravena . . hmotnost plocha , tlaku
(kg) (mm) (mm) () pramér & 3 5 sﬂg
télesa gm”) (mm’) (kN) (Mpa)
1 1,422 94,9 94.9 92,8 1:1 2170 7073 234 33,1

Zhodnoceni: Primérna krychelna pevnost betonu v tlaku po 28 dnech je 33,1 MPa.
ProhlaSeni: 1) Vysledky zkouSek uvedené v tomto protokolu se vztahuji pouze ke zkouskam predmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
3) Laboratof neodpovida za vysledek, pokud by mohl byt ovlivnén informaci poskytnutou objednatelem (v protokolu oznatena *).
Protokol schvalil: Ing. Zbynék Skoupil Vo
V Praze dne: 26.07.2024 A= e 10

Ing. Zbyn€K Skoupil
;] i technicky vedouci pracovisté

Rozdélovnik: 2 x Karlovarské krajské& nemocnice a.s. e |

1x ZL QUALIFORM, a.s.
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