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TABULKA MISTNOST! 3NP_DPS

VYSKA VYSKA
0ZN. MIST. UCEL MISTNOSTI PLOCHA | MiST. MIN. |  MisT.
3.001 CHODBA 27 m? 2500
3.002 KANCELAR VEDOUCI Z0S 58 m? 2700
3.003 PREDSIN WC - DAMY 12 m? 2400
3.004 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.005 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.006 PREDSIN WC - PANI 9 m? 2400
3.007 PISOARY - ZZS 8 m? 2400
3.008 KABINA WC - PANI L m? 2400
3.009 KUCHYNKA 28 m? 2700
3.010 OPERACNI SAL - 7ZS 255 m? 2700
3.01 OPERACNT SAL KRIZ. RIZENI - ZZS |62 m? 2700
3.020 CHODBA 22 m? 2500
3.021 OPERACNI SAL - PCR 329 m? 2700
3.022a OPERACN{ SAL-PCO-PCR 33 m? 2700
3.022b KRIZOVE RIZENI 32 m? 2700
3.023 KRIZOVA MISTNOST 103 m? 2700
3.024 TAINA MISTNOST 22 m? 2700
3.025 KUCHYN 78 m? 2500
3.026 PREDSIN WC - PANI 15 m? 2400
3.027 PISOARY - PCR 6 m? 2400
3.028 KABINA WC - PANI 3 m? 2400
3.029 KABINA WC - PANI 3m? 2400
3.030 UKLID - PCR 6 m? 2400
3.031 PREDSIN WC - DAMY 11 m? 2400
3.032 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.033 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.040 CHODBA 39 m? 2500
3.041 PREDSIN WC - PANI 9 m? 2400
3.042 PISOARY - MP 8 m? 2400
3.043 KABINA WC - PANI b m? 2400
3.044 PREDSIN WC - DAMY 12 m? 2400
3.045 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.046 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.047 KANCELAR 68 m? 2500
3.048 OPERACN{ SAL - MP 227 m? 2700
3.060 CHODBA 35 m? 2500
3.061 OPERACNT SAL - HZS 410 m? 749
3.062 PREDSIN WC - PANI 9 m? 2400
3.063 PISOARY - PANI 8 m? 2400
3.064 KABINA WC - PANI b m? 2400
3.065 PREDSIN WC - DAMY 12 m? 2400
3.066 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.067 KABINA WC - DAMY 3 m? 2400
3.068 TAKTICKA MISTNOST 69 m? 2700
3.080 SPOLECNE OPERACNI STREDISKO 165 m? 2700
3.090 PREDSIN - 00SPO 9 m? 2400
3.091 KABINA WC - 00SPO 12 m? 2400
3.092 PREDSIN - 00SPO 9 m? 2400
3.093 KABINA WC - 00SPO 13 m? 2400
3.094 ZIMNi ZAHRADA - ZZS, PCR 30 m? 3050
3.095 ZIMNT ZAHRADA - MP, HZS 30 m? 3000
3.201 UNIKOVE SCHODISTE 50 m? 1750
3.202 UNIKOVE SCHODISTE 49 m? 1750
3.203 MEZONETOVE SCHODISTE 19 m? 2500
3.204 MEZONETOVE SCHODISTE 19 m? 2500
3.205 MEZONETOVE SCHODISTE 19 m? 2500
3.206 MEZONETOVE SCHODISTE 19 m? 2500
3.301 VYTAH 9 m? 4000
3302 VYTAH 9 m? 4000
3.401 INSTAL. SACHTA 23 m? 3450
3.402 INSTAL. SACHTA 8 m? 3450
3.403 INSTAL. SACHTA 8 m? 3450
3.404 INSTAL. SACHTA - SLP 2 m? 3450
Celkovy soucet: 2567 m?

LEGENDA POTRUBI - VODOVOD

@_____

POTRUBI PITNE VODY:

VSTUP DO OBJEKTU A ROZDELOVAC:
POTRUBI OCEL NEREZ 1.4521, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK, izolace proti roseni viz. P Filoha TZ
OSTATNI ROZVODY V OBJEKTU:
POTRUBI PE-Xa, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK, izolace proti roseni viz. P Filoha TZ

POTRUBI TEPLE VODY PE-Xa, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK, izolace tepelnd viz. P Filoha TZ

POZARNI POZARNT vODY: ) ) )
OCEL UHLIKOVA UVNITR A VNE POZINKOVANA, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK,
izolace profi roseni viz. Priloha TZ

LEGENDA SYMBOLU A SIPEK

VyV VYVAZOVACI ARMATURA

/ STOUPACKY VODOVODU )
X
/ STOUPACKY vODOVODU N
STOUPACKY VODOVODU @ﬂ
<]
LEGENDA - ARMATURY AN
KK KULOV? KOHOUT . ~—
KKsV  KULOVY KOHOUT S VYPOUSTENIM
7K ZPETNA KLAPKA O,
Y VYPOUSTECH VENTIL
GK GUMOVY KOMPENZATOR S
VO VODOMER )
FIL FILTR MECHANICKY =
>

OHV OHRIVAC voDY
PV POJISTNY VENTIL
PU PROTIPOZARNI UCPAVKA
Y VYTOKOVY VENTIL
rd
POZNAMKA:

KULOVY KOHOUT
PRIMY VENTIL

VYPOUSTECT VENTIL

VODOMER

ZPETNA KLAPKA

ZPETNA KLAPKA PRIRUBOVA
BYPASS

KOMPENZACNT SMYCKA

FILTR

ZASLEPKA

REDUKCE

VESKERA POTRUBI PROSTUPUJICI DELTCIMI KONSTRUKCEMI, KTERE ODDELUJI POZARNI USEKY
BUDOU OPATRENA CERTIFIKOVANYMI POZARNIMI MANZETAMI A UCPAVKAMI 0DPOVIDAJICI
POZARN{ ODOLNOSTI UDAVAJICi POZARNi ZPRAVA PBR

VYSKOVE KOTY 0S POTRUBI, JSOU VZTAZENY K UROVNI C.P. KONKRETNI CH MISTNOSTI V

DANEM MISTE KOTY.

LEGENDA - ZARIZOVACI PREDMETY

WC ZACHODOVA MISA ZAVESNA S HLUBOKYM SPLACHOVANIM, 4/2 U/s
+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
WCi ZACHODOVA MiSA ZAVESNA S HLUBOKYM SPLACHOVANIM PRO TP (dl.=700mm)

+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ PRO DVE MADLA ( SKLOPNE A PEVNE)
PRO ZTP OVLADANE ZEPREDU, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm

u UMYVADLO KERAMICKE ZAVESNE 600x450 mm SE STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIi
2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD CP, HH.UMYVADLA 850mm NAD C.P.
+ MONTAZNi PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ
Ui UMYVADLO PRO TP, KERAMICKE ZAVESNE SE STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIi
2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD CP, H.H.UMYVADLA 800mm NAD C.P.
+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ
u2 UMYVADLO KERAMICKE ZAVESNE 600x450 mm S NASTENNOU PAKOVOU BATERI
2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU PODOMITKOVA, ODPAD DN40- 530mm NAD CP, HH.UMYVADLA 850mm NAD C.P.
+ MONTAZN{ PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

Uv UMYVADLO KERAMICKE VESTAVENE ZAPUSTNE 550x410 mm SE STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIi
2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD CP, H.H. DLE DESKY (800-850mm) NAD C.P.
+ MONTAZN{ PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

ud DREZ S FUNKCi UMYVADLA V KUCHYNSKE LINCE SE STOJANKOVOU DREZOVOU OTOCNOU BATERII S VYPUSTI

2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU DREZOVA, 0DPAD DN50- 530mm NAD CP,
DREZ A ZU SOUCAST DODAVKY STAVBY

D DREZ S ODKLADAC| PLOCHOU V KUCHYNSKE LINCE SE STOJANKOVOU DREZOVOU OTOCNOU BATERIT S VYPUSTI
2xRV 1/2", V=590 0D CP,UMYVAD. ZU DREZOVA, 0DPAD DN50- 530mm NAD (P,
DREZ A ZU SOUCAST DODAVKY STAVBY

P PISOAR KERAMICKY S AUTOMATICKYCM SPLACHOVACIM ZA RIZENIM S INTEGROVANYM NAPAJECIM ZDROJEM
ODPAD DNS0-400mm NAD CP. xRV 1/2", V=600mm NAD CP
+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

SK SPRCHOVY KOUT Z LITEHO POLYMERMRAMORU CTVERCOVE 900x900x40mm, ZU SPRCHOVA, ZASTENA CTYRDILNA
POLORAMOVA, SKLENENA TL. 6mm SE DVEMA OTVIRANYMI DiLY, BATERIE SMESOVACI, NASTENNA, TERMOSTATICKA
SPRCHOVA. RUCNT SPRCHA, HADICE, TYC S POSUVNYM DRZAKEM SPRCHY.
+ MONTAZNi PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

Si SPRCHA PRO TP, NEREZOVY ZLAB $=900mm, BATERIE PRO TP S PRODLOUZENYMI RU CKAMI, SMESOVAC], NASTENNA,
TERMOSTATICKA, SPRCHOVA V=950mm. RUCNI SPRCHA, HADICE, TYC S POSUVNYM DRZAKEM SPRCHY.
+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

S1 SPRCHA ZENY, NEREZOVY ZLAB $=900mm, BATERIE SMESOVACi, NASTENNA,

TERMOSTATICKA, SPRCHOVA. RUCNI SPRCHA, HADICE, TYC S POSUVNYM DRZAKEM SPRCHY.

+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

$2 SPRCHA MUZI, NEREZOVY ZLAB $=900mm, BATERIE SMESOVACI, PODOMITKOVA
TERMOSTATICKA. HLAVOVA PEVNA SPRCHA
+ MONTAZNI PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ
vyl VYLEVKA KERAMICKA NASTENNA S NADRZKOU A PAKOVOU NASTENNOU BATERIi (H=1100mm)-

PRODLOUZENE RAMINKO 300mm, ODPAD DN100-170mm NAD (P, VODOROVNY 0DTOK
+ MONTAZNi PRVEK PRO PREDSTENOVOU MONTAZ

POTRUBI CIRKULACNi VODY PE-Xa, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK, izolace tepelnd viz. PFiloha TZ

POTRUBI VYUZITI ZAVLAHOVE VODY PE-Xa, SYSTEM LISOVANYCH FITINEK, izolace tepelnd viz. PFiloha TZ
izolace proti roseni viz. Pfiloha TZ

My-Pr Mycka-Pracka, podomitkova ZU, ventil prackovy 1/2 - 3/4", pracka, mycka neni soucasti ZTI

H1-19/30

HUBICI DN19 - 0,301/s

VYSKOVY SYSTEM Bpv +0,000 = 388,670 m n. m.

HYDRANTOVY PROTIPOZARNI SYSTEM S TVAROVE STALOU HADICi d=30m A VYTOKOVOU

ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

ING. MARTIN STRNAD

1:50

AKCE: v z v . | STUPEN PD: AP EN _
SOS1 12 - SPOLECNE OPERACN' DOKUMENTACE PRO PROVAD ENI STAVBY - DPS
4 L OBJEKT:
STREDISKO 1ZS KARLOVARSKEHO 50-101 - Budova S0S112
PROFESE:
KRAJE D.1.4.01.1 - ZDRAVOTECHNIKA-VODOVOD
ZTIV
INVESTOR A Karlovarsky kraj, | CO 70891168 | ZAKAZKOVE CISLO:  30080151-4 | AUTORIZACE:
OBJEDNATEL: Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
DATUM: 07/2024
MiSTO Zavodni, 360 06 Karlovy Vary - Dvory | FORMAT: 21xA4
STAVBY: Pozemky parc. ¢. 527/163 k.u. 663549 Dvory
KOPIE:
GENERALNI INTAR a.s.
PROJEKTANT: g
INTAR —
\ e-mail: info@intar.cz
VEDOUCI PROJEKTU: MERITKO:

ZHOTOVITEL

CASTI KTS-CZ, s.r.o.

Kancel4f technickych specializaci www.kts-cz.cz, kts-cz@kts-cz.cz, Tel.: 353 505 030]

KTS-CZ, s.r.0.
Zavodu Miru 578/5, K.Vary

¢.z.:2201005.3

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. ONDREJ KOSINA, kosina@kts-cz.cz

PRILOHA:

PUDORYS 3.NP - VODOVOD

VYPRACOVAL:

ADELA HEJNA, hejna@kts-cz.cz
JIRI BROZ, broz@kts-cz.cz

EVIDENCNI CiSLO:
30080151-4/5S0-101/D.1.4.01.1
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