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LEGENDA SVITIDEL

LEGENDA PRISTROJU

POZNAMKA :

Ng%%?& TECHNICKY POPIS, PARAVETRY ZARIZEN I\I(/iz\/’\“{;}\(%il\S"E TECHNICKY POPS, PARAVETRY ZARIZEN
A SVITIDLO STROPNi PRISAZENE, 2x18W, IP20, EP d VYPINAC RAZENI 1, 1P20, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNIM LICEM, POD OMiTKU
Atn DTTO. SVITIDLO A1S AUTONOMNIM NOUZOVYM ZOROJEM é VYPINAC RAZENi 1, IPL4, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LiCEM, POD OMiTKU
A2 SVITIDLO STROPNi PRISAZENE, 2x26W, IP20, EP 4 VYPINAC RAZENI 5, P44, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LICEM, POD OMITKU
A2n DTTO. SVITIDLO AZ S AUTONOMNIM NOUZOVYM ZDROJEM ~o, VYPINAC RAZENI 6, IP20, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LiCEM, POD OMiTKU
Cn SVITIDLO STROPNI PRISAZENE, 2x26W, IPL4, EP, Il STUPEN 1Z0LACE [OJ] oy VYPINAC RAZEN 7, IP20, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LICEM, POD OMITKU
VCETNE AUTONOMNiHO NOUZOVEHO ZDROJE “o,, VYPINAC RAZEN 6+6, IP20, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LICEM, POD OMITKU
Q SVITIDLO NASTENNE NAD UMYVADLEM, 13/18W, IP4.4. EP, Il STUPEN IZOLACE [CT] ® TLACITKO RAZENI 1/0, IP44, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNiM LiCEM, POD OMiTKU
NO NOUZOVE SVITIDLO NASTENNE, 11W, IP20, SE, ZALOHA 60,0 MINUT, VC. PIKTOGRAM o< VYVOD 10 (16) A/230V, UKONCIT STOCENYM VOLNYM KABELEM 1,5 METRU
v ZASUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +200 MM 0D 0,0 SPODNIM LiCEM
@ I ZASUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +200 MM 0D 0,0 SPODNIM LiCEM, PREPET] *T3"
v n ZASUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT +1200 MM 0D 0,0 SPODNIM LiCEM
o 7 ZASUVKA 16A/230V, IP4L, OSADIT +1200 MM OD 0,0 SPODNIM LiCEM
o B ZASUVKA 16A/230V, IP44, OSADIT +500 MM 0D 0,0 SPODNIM LiCEM
ol st ZASUVKA TV/RTAD/SAT, OSADIT +200 MM 0D 0,0 SPODNIM LiCEM
I STK DATOVA ZASUVKA 2xRJ45, CAT Se, OSADIT +200MM 0D 0,0 SPODNiM LiCEM
fe] £Ps STAVAJICi KOUROVE A TEPLOTN CIDLO SYSTEMU EPS

NEDILNOU SOUCASTI JE TECHNICKA ZPRAVA A SCHEMATA ZAPOJENI

POCET KUSU TYP SVITIDLA/ZASUVKY/PRISTROJE
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INSTALACE :

VESKERA INSTALACE BUDE V PROVEDENI POD OMITKOU

VESKERA VOLNE VEDENA KABELOVA VEDEN] PRO ZAJISTENi FUNKCE PBZ MUSI BYT V PROVEDEN] - TRIDA REAKCE NA OHEN B2ca, s1, d0 !
VESKERA KABELOVA VEDENT PRO ZAJISTENT FUNKCE PBZ MUSI BYT V PROVEDEN - P60-R A TRIDA REAKCE NA OHEN B2ca, st, d0 1
KOMPLETNI KABELOVY NOSNY SYSTEM VEDENi PBZ MUSI BYT S POZARNI ODOLNOSTI P90-R !

KABELOVE ROZVODY V PROSTORACH CHUC MUSI ODPOVIDAT CSN T3 0802 €l. 12.9.2. odst. a) a o)
NEDILNOU SOUCASTI JE TECHNICKA ZPRAVA A SCHEMATA ZAPOJENI

OCHRANA PRED (RAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: SAMOCINNYM ODPOJENIM

0D ZDROJE DLE CSN 33-2000-4-41ed. 2

NAPETOVA SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
DOPLNKOVA OCHRANA OCHRANNYM POSPOJENT A PROUDOVYMI CHRANICI DLE CSN 33 2000-7-710

POZNAMKA :

NEDILNOU SOUCASTI JE KOORDINACE S OSTATNiMI PROFESEM 1!
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ec : artovy vary
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Zitkova 4, Karlovy Vary T
Stavebni upravy v 1.PP, Uprava pokoje pro navstévy "
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