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Vyjezdova zdkladna ZZS v Sokolové- stavebni upravy

Seznam dokladové ¢4sti k povoleni bouracich praci, a k spole¢nému tizemnimu a
stavebnimu fizeni

Spraveci siti

1. CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in IV-Podmokly, vyjadieni
z14.9.2016
2. CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in IV-Podmokly, vyjadfeni ke stavbé
v ochranném pasmu VN ann, z 6.3.2017
3. CEZICT Services a.s., Duhové 1531/3, 140 53 Praha 4, vyjadieni z 14. 9. 2016
4. GridServices s.r.o. (RWE), Plynarenska 499/1, 657 02 Brno, vyjadieni z 29. 9. 2016
4a. GridServices s.r.0. (RWE), Plynarenska 499/1, 657 02 Brno, vyjadteni k bouracim pracim
z13.2.2017
4b. GridServices s.r.0. (RWE), Plynéarenska 499/1, 657 02 Brno, vyjadfeni z 28. 2. 2017
5. VOSS Sokolov, Jittho Dimitrova 1619, vyjadieni z 3. 10. 2016
6. Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. , OlSanska 2671/6, 130 00 Praha 3, vyjadfeni
z 14.9.2016
6a. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. S., Olsanska 2671/6, 130 00 Praha 3, souhlas se
stavbou v ochr. pdsmu a s bouracimi pracemi z 14. 2. 2017
7. UPC CR s.r.0., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4, vyjadfeni z24. 2. 2017
8. SOTES Sokolov spol. s r. 0. Chebska 1939, 356 11 Sokolov, vyjadfeni z 4. 10.2016
9. CEZ Teplarenska, a.s., Bezrudova 2212/30, 251 01 Ri&any, vyjadfeni z 16. 9. 2016
10. Sokolovska bytova, s.r.0., Komenského 77, 356 40 Sokolov, vyjadfeni z 30. 9. 2016
10a. Sokolovska bytova, s.r.0., Komenského 77, 356 40 Sokolov, vyjadieni k bouracim
pracim z 21. 2. 2017

Dotéené organy stitni spravy

11. Mésto Sokolov, odbor rozvoje mésta, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, souhlas
z 17. 10. 2016

12. M&U Sokolov, odbor Zivotniho prostfedi, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, souhrnné
vyjadieni z 20.9.2016

12a. M&U Sokolov, odbor Zivotniho prostfedi, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zdvazné
stanovisko k bouracim pracim- zdroje zne&istén{ ovzdusi z 13. 2. 2017

13. Policie CR, Dopravni inspektorat Sokolov, stanovisko z 7. 9. 2016

14. M&U Sokolov, odbor dopravné spravni, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, rozhodnuti o
zméné€ pfipojeni pozemnich komunikaci z 24. 10. 2016

15. Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov, Petra Chel&ického
1560, zadvazné stanovisko z 30. 1. 2017

16. Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje, Zavodni 94, 360 21 Karlovy Vary,
zavazné stanovisko z 16. 9. 2016



ZADATEL
Zdravotnicka zachranna sluzba Karlovarsk

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100629793 840 840 840 14.09.2016

Véc: Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Vyjezdova zakladna ZZS Sokolov- stavebni Gpravy

VazZeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost ¢islo 0100629793 ze dne 14.09.2016 o sdéleni existence energetického
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém uzeml.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém uzemi nachazl nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sit NN sit VN sit VVN
Podzemni sif stifet stret
| Nadzemni sif
Stanice

Energeticke zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakon( (energeticky zakon)
ve znéni pozdéjSich predpisul (dale jen "energeticky zékon" ). Piblizny pribéh tras energetickych zarizeni
zasilame v pfiloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni mizZe byt ulozeno
nékolik kabela.

V pfipadé&, Ze uvaZzovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty&eni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné& poZadat spole&nost CEZ Distribuce, a. s. 0 souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formulaf je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti Formulate / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni tidaje pro
podani Vasi Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvaZzovana akce vyvola potiebu dil&i zmény trasy vedeni nebo
premisténi nékterych prvkl energetického zafizenl, je nutné v&as spoleénost CEZ Distribuce, a. s. poZadat o
pfeloZku zafizeni podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si Vas rovné2 ugozornit, Ze v zajmovém Uzemi
se mUZe nachazet taktéZ energetické zafizeni, které neni v majetku spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespori &trnact dnf pred
zapocetim zemnich pracf poZadat prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840 o tzv. vyty&eni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k podkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
bezodkladné nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 14.03.2017 a je jednim z podkladu pro zpracovani projektové dokumentace, pokud je
takova dokumentace zpracovéavana. Toto sdéleni v8ak nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuni soustavy
k projektové dokumentaci pro izemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie
nebo k navyseni rezervovaného piikonu a vykonu a mimo havarii ani souhlas s &innosti v ochranném pasmu.

GEZ Distribuce, a. s Da¢&In, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
lol. zakaznické sluZby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové shizby: 840 850 860 - .,
e-mail: Info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha '35:4544580267/0100 L -
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usll nad Labem, oddil B, vioZka 2145
Zasllacl adresa pro zakazniky: Guidenerova 2577/19, PSC 326 00, Plzed, /| of R




V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pfiloh obsahuje
skutecnosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy8e uvedenych
divodu si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisu, v opadném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt predany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, ¢&i inym zpisobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity pouze
pro Gcel, pro ktery byly vyZzadany.

S pozdrav.em .

=l » Pfilohy

1. Situagni vykres zajmového Gzemi

Z povérent POV/R9N94{O1 18/2014 2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych
Ing. Zbynék Businsky pasmech energetickych zafizeni
Vedouci odboru Sprava dat o siti

CEZ Distribuce, a. s.

D&zin, D3ZIn IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ224729035 |

tel. zakaznicke sluZby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové sluzby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsana v obchodnim rejsttlku vedendm u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145
Zaslacl adresa pro zékaznlky: Guldenerova 2577/19, PSC 326 00, PlzeA




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizani soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
padnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych zékont (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpistl (dale jen "energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni Je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybu$né latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét €innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly piistup k témto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t&2Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.
V piipadé provedeni sond (ruéné) mizZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
4. Mista kfiZzeni a soubg&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, SSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musl oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahéjeni praci
minimainé 3 pracovni dny pfedem.
6. Pfi potfebé piejizdénl trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate&nou ochranu proti mechanickému poskozeni.
7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely mus| byt za

pnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle

SN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadsjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.
9. Pii zahozu musf byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.
10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. KaZdé poskozenl zaffzeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzZité nahlageno na
Linku pro hla3eni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.
12. Ukonéeni stavby musi byt neprodiené ohlaseno pfislusnému provoznimu utvaru.
13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smysiu piislusného ustanoveni energetického
zakona spocivajici v poruSeni zakazu provadét éinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zakona.

MESTSKY URAD
SOKOGLOV @

odbor stavebri & Uzemniho planovant

www.cezdistribuce.cz



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zm&né n&kterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodie bez izolace 7 metru (resp. 10 metri u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich priseku, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr),
- pro vadice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodige bez izolace 12 metr (resp. 15 metri u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metrti

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chran&no ochrannym pasmem.
Pii ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazéno:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladrfiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeé&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemaijici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem - vodiéim bliZze neZ 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich
€asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymriténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naru$ena stabilita podpé&rnych
bodu - sloupt nebo stoZarh.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln® seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢&. 1 a2 4, je moZné po2adat pfislugny provozni Gtvar
provozovatele distribu¢ni soustavy o dalSi fe3eni (zajisténi odbomého dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténl zafizenl, zaizolovanl
Zivych ¢asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz souéasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.
8.V piipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZadat
minimainé 2 mésice pfed poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné té2
poZéadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fegeno pfislu$nym stavebnim Gfadem nebo
nahlaseno Energetickému regulagnimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona, spotivajicl v poruSeni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakoni (energeticky zakon), ve zn&ni pozdéjsich predpistl (dale jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a ddle stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovéch 20 metri od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z irovné nad 1 kV a mens$i nez 52 kV na uroveii nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pidorysu
stanice ve v8ech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na droven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazéano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k tdmto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadiiujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZujicl zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadééim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno piislusnym stavebnim ufadem nebo
nahlaseno Energetickému regulac¢nimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu piislu$ného ustanoveni
energetického zakona spotivajici v porudeni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.

MESTSKY URAD
SOKOLOV @

odbor stavabni a Gizemniho planovan
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza&ni soustavy do 110 kV vé&etné a vedeni fidici, mé&fici

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zmé&né nékterych zakonu (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen "energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zatizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoZ i uskladfiovat hotlavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeé&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osaob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k tdmto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a pejizdét vedeni t&2kymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazateln&
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.
V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., bliZSich
minimainich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
4. Mista kfiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, SSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musi oznamit piisluSnému provozovateli distribuénf soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.
6. Pfi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.
7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napé&tim. Odkryté kabely musi byt za

pnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraZnou tabulkou dle

SN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemnli prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.
9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely f4dné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.
10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Kazdé poskozenl zafizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na
Linku pro hlaeni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.
12. Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohiageno prislusnému provoznimu utvaru.
13. Po dokoné&eni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe3eno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno
Energetickému regulacnimu Giadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického
zakona spotivajicl v poruSeni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zakona.

www.cezdistribuce.cz



Plati pouze se sdélenim &islo 0100629793.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zéjm_qvého uzemi (klac__l mapovych listl)
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0100629793.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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BPO spol.sr.0.

Ing. Martin Pluhat, CSc.
Lidicka 1239

363 01 Ostrov

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
15.2.2017 1091665478 Ullwer/800 850 860 Karlovy Vary 6.3.2017

Souhlas s ginnosti a umisténim stavby v ochranném pasmu

CEZ Distribuce, a.s., vlastnik distribuéni soustavy ve smyslu § 2 zakona £.458/2000 Sb. udéluje souhlas v
souladu s ustanovenim § 46, zakona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, se stavbou “Vyjezdové zakladna
ZZS v Sokolové demolice+stavebni Gpravy" v ochranném pasmu zafizen| distribuéni soustavy dle
predloZené projektové dokumentace za spinéni nasledujicich podminek:

1.

Podzemni zafizeni musl byt vytyéeno a budou disledné respektovana ochranna pasma vyplyvajici
ze zadkona ¢&. 458/2000 Sb. a dfivéjsich pravnich piedpist. Dale je nutné postupovat podle
.Podminek pro provadénl &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni" viz pfiloha tohoto
dopisu.

Pro realizaci stavby je nutné pfeloZeni distribuéniho zaf(zeni - sk¥inl NN R75 a 1596. Pro pfeloZenl
vyde uvedenych skiini NN je nutné pozadat u CEZ Distribuce, a.s. o pfelozku distribuéni soustavy.
Prelozka zafizeni distribuénl soustavy musi byt provedena dle §47 zakona &.458/2000 Sb. Prelozku
zajistuje CEZ Distribuce, a.s. na naklady toho, kdo potfebu prelozky vyvolal.

Nesml byt ohroZena bezpeénost a spolehlivost provozu zafizeni distribuénl soustavy, vykopové
prace v ochranném pasmu kabelu(ll) do vzdalenosti 1m na obé& strany provadét vyhradné bez
pouziti mechanizace. Veskeré prace v ochranném pasmu provadét s nejvétsi opatrnosti.

V mist& kilZeni se stavbou musi byt zemni kabely NN dostate¢n& mechanicky ochranény. Pred
zahozem kabelové trasy musl byt provozovate! kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemnl prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Ke stavbé bude doloZeno vyjadienl CEZ Distribuce, a.s., k vyskytu podzemniho zatizeni. Budou
disledné respektovany podminky v ném uvedené.

Stavbou nesml byt dotéeno ani poskozeno kabelové vedenl a nesmi dojit k omezeni pristupu
k zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. V ochranném pasmu nesml dojit ke zméné nivelety
terénu.

Pfi realizaci stavby musl byt ve vztahu k zafizeni distribuéni soustavy (DS) dodrzeny veskeré
pfedpisy a platné normy.

Cinnost v ochranném pasmu zafizen( distribuénl soustavy musi byt minimainé 3 pracovni dny
pfedem oznadmena jeho provozovateli CEZ Distribuénl sluzby, s.r.o. — zapad, tel: 840 840 840.

CEZ Distribuce, a. s. Dé&cin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 840 840 840, Linkal & ']

pro hlaseni poruch; 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www cezdistribuce.cz | IC: 24729035,
DIC: CZ24729035 | zapsan4 v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nadiLabem, AR
oddil B, vloZka 2145 | bank.spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a, s.,
Pizef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 .



Toto vyjadieni se vydava s dobou platnosti jeden rok. Nesplnéni vye uvedenych podminek pfi vystavbé
bude slouzit jako podkiad pro nesouhlasné stanovisko s vydanim kolauda&niho souhlasu nebo rozhodnuti.

S pozdravem

Ing. Milan Kinci
vedouc! oddéleni Sprava energetického majetku-region

GEZ Distribuce, a. s. D&&In, Da&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznick4 linka: 840 840 840, Linka
pro hlaseni poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | 1C: 24729035,
DIC: CZ24729035 | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ustipad.Labem, .
oddil B, viozka 2145 | bank.spoj.. KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilacl adresa: CEZ Distribuce; a. sl
Plzeft, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 i D IRGLOY
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ZADATEL
Zdravotnicka zachranna sluzba Karlovarsk

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200499057 CEZ ICT Services, a. s. 14.09.2016

Pro: Stavebni Fizeni

Véc: Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Vyjezdova zakladna ZZS Sokolov- stavebni upravy

VazZeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost gislo 0200499057 ze dne 14.09.2016, kter4 se tykala sdéleni o existenci
komunika¢niho zafizeni na Vami uréeném z&jmovém Gzemi.

Dle védomi spole&nosti CEZ ICT Services, a. s. se na Vami vymezeném zajmovém Gzemi nenachazi
komunikaéni zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou&eno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Gzemi nachazi
jiné zafizeni, které neni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 14.09.2017.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze sdéleni o existenci &i neexistenci siti pfedstavuje
skute¢nosti tvofici obchodni tajemstvi spolegnosti CEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
divérnymi informacemi spolegnosti CEZ ICT Services, a. s. Z vySe uvedenych divodu si Vas proto spole&nost
CEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozomit, Ze s poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych
pravnich pfedpist, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Gpravy. V této souvislosti
si Vas dovolujeme rovnéz upozomit, 2e poZzadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny, vyuZity,
zpfistupnény, &i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchozliho prokazatelného souhlasu
spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity pouze pro ucel, pro ktery byly

vyZadany.

S pozdravem

Y72

Martin Skliba
CEZ ICT Services, a. s.

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Gzemi

CEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhova 1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IC: 26470411, DIC: CZ26470411 | zapsand v obchodnim Bjslfikii vedensm Masiskym |
so%iem v Praze, oddll B, vioZzka 7309 | zasllaci adresa pro zakaznlky: Praha 4, Duhové 144472,
PSC 140 53 UL U LON
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The energy to lead
BPO spol.sr.o.
Lidicka 1239
36301 Ostrov
nade znacka vyfizuje datum
5001377664 Michal Karas 29.09.2016

Véc:
Vyjezdova zdkladna ZZS Sokolov- stavebni tpravy

Ku.-p.é: Sokolov

Stavebnik: Zdravotnické zachranna sluzba Karlovarského kraje, pfispévkova organizace , Zavodnl 390/98C , 36006 K
Ucel stanoviska: Predprojektovd pfiprava

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribu¢n( soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE Z HLEDISKA EXISTENCE A DOTCENI PLYNARENSKEHO
ZARIZENI,
TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI S ORGANY STATNI SPRAVY VE VECECH UZEMNIHO PLANOVANI A
STAVEBNIHO RADU DLE ZAKONA CISLO 183/2006 Sb.

STANOVISKO NESLOUZI PRO POVOLENI REALIZACE PREDMETNE STAVBY A ROVNEZ NENAHRAZUJE VYJADRENI K
PROJEKTOVE DOKUMENTACI (déle jen PD).

V zdjmovém Gzemi se nachazeji tato stavajici plynarenska zafizent:
NTL OC plynovodni ptipojka DN 50

Na zékladé predlozené situace byl pfedan informativni zékres

Poskytnuté udaje o poloze stavajicich plynarenskych zafizeni Ize pouzft POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.
Technické podminky dotyku s nasim zafizenim s ndmi projednejte a zapracujte do PD stavby.

- PD musf fedit vzajemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni (okétovanim a
popisem v technické zpravé) s ohledem k zékontim &. 458/2000 Sb. a €. 670/2004 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04,
CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005, Tato povinnost se vztahuje pro viechny moZnosti
umistovani, povolovani a uZivani stavby, které stanovuje Stavebni zdkon &. 183/2006 Sb.

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynarenska zaf(zen( dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych
podkladii poZadujeme pfedloZit v mé&Fitku 1:500, pop#. 1:1000, k posouzeni.

Informace o moZnosti poskytnut( polohy stavajicich plynarenskych zafizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni
podobé ziskdte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

RWE Distribuni stuiby, s.r.0.

- Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista nebo roziiteni spotieby plynu musi byt projednéan prostfednictvim piynsrensks 4991
zékaznickych kanceldfi a center spolenosti RWE Zakaznické sluzby, s.r.o. Pro uréeni mista napojeni a prabéhu trasy  Zsbrdovice
je nutné pfedlozit snimek katastralnl mapy véetné pifjezdové cesty k budouci stavb&. FormulaF Zddosti o pfipojenf k 602008mo

distribuéni soustavé véetné pokynii je dostupny na adrese http://www.rwe-distribuce.cz/cs/pripojeni-noveho- I ::::2:;;;;:

odberneho-mista/. E Info_dsgrwecz
I www.rwe.cz
IC: 27935311

-V piipadé, Ze planovana plynofikace vyvolé rozsifen( plynovodni sité, musi byt toto projednéano s vlastnlkem ite, [N Czgeasan

RWE GasNet, s.r.o. (odbor rozvoje distribu¢ni sité) - ¢ Zapsn do abchodniho rejstitku:
Krajsky soud v Brné

Plati pouze pro Gzemf( vyznalené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic ode dne jeho vydani. — ' ‘;:fgﬁ‘“:’*" A5

V piipadé dotcenf pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese Banjouni spojent banka,

as.
Cislo uttu: 17837923
Strana 1 Kéd banky: 0300
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The energy to lead

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizenf",
pilpadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedloZené s Z&dostl véetné jejtho souladu s platnymi pfedpisy pIné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvédéjte nasi znatku - 5001377664 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

-y

Michal Karas

technik externich poZadavku

odbor zpracovani externich poZadavku
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

michal karas@rwe.cz

Piilohy: Orientadni zakres plynarenského zatizeni, Detailni zékres plyndrenského zatizeni, Ovéfena piiloha Zadatele
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